
采购（技术及服务）需求
2024年度移动式灭火器材更新采购
1、 建设目标
为保证校园公共楼宇及师生员工的生命财产安全，对达到报废年限的移动式灭火器材进行更新是此次采购的建设目标。
2、 国家相关标准及规范
[bookmark: _GoBack]产品标准及技术要求：GB4351.1-2005、GB4351.2-2005、GB8109-2005
3、 项目设备清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	5kgABC
	3810
	台

	
	
	
	

	2
	3kgCO2     
	896
	台

	
	
	
	

	3
	35kgABC
	7
	台


4、 项目技术要求
本技术要求仅指主要要求，不应作为完整的详细要求，投标人应根据技术指标的要求进行积极深化分析研究以设计出满足项目要求的完整优质方案。
3. 
4. 
5. 
4.1关键技术指标
	序号
	名称
	技术规格

	1
	5kgABC
	①提供设备原厂授权函及售后服务承诺函。
②★提供产品3C认证证书及第三方检测机构依据CCCF-XSRK-004:2011《消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》 GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》对以下内容出具的检测报告，证明所提供产品符合国家标准。
ABC干粉灭火剂（NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4（15%））
灭火级别及种类：3A  89B 
灭火器执行标准：GB4351.1-2005 
使用温度范围：-20℃-- +55℃
灭火器水压试验压力：2.1MPa

	2
	3kgCO2
	①提供设备原厂授权函及售后服务承诺函。
②★提供产品3C认证证书及第三方检测机构依据CCCF-XSRK-004:2011《消防类产品型式认可实施规则 灭火器产品》 GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》和 GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分：手提式二氧化碳钢质无缝瓶体的要求》对以下内容出具的检测报告，证明所提供产品符合国家标准。
型号及灭火剂的种类：MT/3 二氧化碳灭火剂（纯度≥99.5%）
灭火级别及种类：21B C E
灭火器执行标准：GB4351.1-2005 GB4351.2-2005
使用温度范围：-10℃-- +55℃
灭火器水压试验压力：25.5MPa
③★合金钢瓶

	
	
	

	3
	35kgABC
	①提供设备原厂授权函及售后服务承诺函。
②★提供产品3C认证证书及第三方检测机构依据CCCF-XSRK-004:2011《 消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》 GB8109-2005《推车式灭火器》对以下内容出具的检测报告，证明所提供产品符合国家标准。
型号及灭火剂的种类：MFTZ/ABC35 
ABC干粉灭火剂（NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4（15%））
灭火级别及种类：10A 233B C E
灭火器执行标准：GB8109-2005
使用温度范围：-20℃-- +55℃
灭火器水压试验压力：2.1MPa


4.2配置要求
本项目配置地点哈尔滨工业大学（哈尔滨市区内一校区、二校区、科学园校区、学府校区）共计125栋公共楼宇（场所）指定楼层，部分楼宇无电梯；新品配置到位的同时，将报废的灭火器材转移到楼宇首层。投标前投标人要充分了解配置环境，并将所发生的费用包含到投标总价中。
5、 技术服务要求
质保期内定期主动上门巡检，对项目所有器材进行巡查保养；
中标人应提供7*24小时电话支持，处理所有技术支持服务，以满足采购方需要。器材出现泄压、胶管断裂等问题时维修工程师应在24小时内赶到现场，3个工作日内完成器材的维保工作。
6、 产品质量及验收要求
1.本次招标产品为原厂原装全新的合格产品（需提供所投产品所有型号的新品合格证书图片）。
2.验收依据国家标准或行业标准、招标要求、使用单位需求进行验收，同时出具国家消防装备质量监督检验中心的《检验合格报告》。
3.★器材必须取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的国家强制性产品认证书。
4.在消防产品信息查询系统（中国消防产品信息网（https://www.cccf.com.cn/）”中的“消防产品信息查询”栏）中状态为“有效”（需提供截图），消防产品身份体系标志信息中流向单位一项应清楚注明“哈尔滨工业大学”，经销商信息为中标单位并提供相关证明材料（需提供灭火器材配置到位后甲方用手机扫描灭火器上的消防产品身份体系标志能够查询到的产品流向地及经销商信息）。
7、 报价要求
报价需包含所供货物发运至合同建设地点的包装费、运输费、保险费、保管费、存放费、税金、有关安装、调试所需的费用。
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